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AUTORISIERTE PERSON 216 VESELI NAD LUZNICI
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT ZUM
BRANDVERHALTEN

Gegenstand der Bodenbelage
Klassifizierung: nach CSN EN 13501-1+A1: 2010+A1, Art.12
Identifikationsnummer: PK1-02-14-010-D-0
Produktname: Bodensystem REPLAST
Auftraggeber: REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.

Ke Karlovu 21

30100 Pizefi

Tschechische Republik

Ausstellende Organisation PAVUS, a.s.
Autorisierte Person AO 216
Notifizierte Person 1391

Akkreditierte Zertifizierungsinstitution fiir Produktzertifizierung
Nr. 3041

- Akkreditation erteilt von Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
(Tschechisches Institut fir Akkreditierung, gemeinniitzige
Gesselschafft)

- Akkreditationszertifikat Nr. 542/2014

Prosecka 412/74
190 00 PRAHA 9

Auftrag Nr. Z210140242

Ausstellungsdatum: 2014-11-27
Anzahl der Ausdrucke: 4
Ausdruck Nr.: 1

Anzahl der Seiten: 4
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1. EINLEITUNG

1.4 Dieser Klassifizierungsbericht bestimmt die Klassifizierung des Produktes Bodensystem
REPLAST gemaR den in der CSN EN 13501-1+A1: 2010 genannten Verfahren.

1.2. Dieser Klassifizierungsbericht hat 4 Seiten und kann nur als Ganzes angewendet oder
reproduziert werden.

2. AUSFURLICHE INFORMATIONEN UBER DAS KLASSIFIZIERTE
BAUELEMENT

A Allgemein

Das Produkt — Bodensystem REPLAST — wird von Firma REPLAST PRODUKT, spol. s r.o., Ke Karlovu
21, 301 00 Plzer hergestellt.

2.2 Beschreibung des Produktes

Zusammensetzung: PVC, Zusatz
Rohdichte: 1 500 kg/m?
Dicke (12 + 43) mm
Flachengewicht: (16 + 32) kg/m?

3. PRUFBERICHTE UND ERGEBNISSE ALS GRUNDLAGE DIESER
KLASSIFIZIERUNG

315 Prifberichte

Name des Labors Nummer des

Anschrift Auftraggeber des Priifberichtes i en Priifverfahren nach

Akkreditierungsnummer SRR NDcatim

PAVUS, a.s. REPLAST PRODUKT, spol. s r.o. Pr-14-1.207-De CSN EN ISO 11925-2
Vesell nad Luznici Ke Karlovu 21 2014-11-27
APL Nr 1026 301 00 Pizen

Tschechische Republik Pr-14-1.208-De CSN EN IS0 9239-1

2014-11-27
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9.2 Ergebnisse

Ergebnisse
% Anzahl der P
Priifverfahren nach Parameter Durchschnittlicher
Prifungen | "y ontinuierlicher Erfiillungsparameter
Parameter
CSN EN I1SO 9239-1 kritische W&rmestrom
CF (kW/ m?) 5 50 Cn=45
Integral der Rauchdichte
S (% x min) 786,2 s2= 750
CSN EN ISO 11925 - 2 Fs <150 mm bis 20 s 50 Ja (By)
Aussetzung der : 6
Keine Entztindung vom
Oberfiache Art. 7.3.3.1 Filterpapier . ) ja (d0)
CSN EN I1SO 11925 - 2 Fs <150 mm bis 20 s 50 Ja (Br)
Aussitftu r}gsd;: r2Kante Keine Entzdndung vom o
ST Filterpapier - Jja (do)

4. KLASSIFIZIERUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

4.1 Klassifizierungsverweise
Diese Klassifizierung wurde im Einklang mit dem Artikel 12, CSN EN 13501-1+A1: 2010 durchgefihrt.

42 Klassifikation
Das Produkt — Bodensystem REPLAST — wird im Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

43 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist fur die folgenden Produktparameter giltig:
Produktparameter sind im Art. 2.2 beschrieben.

Diese Klassifizierung gilt fir folgende Applikationen der Endanwendung:

Das Produkt wird wie Bodenbelag im Industriebereich auf Unterlagen mit der Klasse zum
Brandverhalten A1 oder A2-s1, dO verwendet.
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5 BESCHRANKUNG
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt weder die Typenzulassung noch das Produktzertifikat.

Diese Klassifizierung ist nur giltig, wenn keine Bedingungen ge&ndert worden sind, unter welchen sie
ausgestellt wurde. Der Auftraggeber ist berechtigt, bei der herausgebenden Organisation die
Uberpriifung der Anderungenauswirkung auf die Guiltigkeit der Klassifizierung zu fordern.

Das Prufungslabor beteiligt sich daher nicht an der Vorbereitung der Proben des Produktes, obwohl! es

auf Wunsch des Herstellers ein geeignetes Zeugnis erteilt, dass er die Vorbereitung der Proben verfolgt
hat.

Ausgestellt von:

Freigegeben von:

Viadimir BENES
Brandprifanstalt

PAVUS, a. s.
Autorizovana osoba AO 216
Pobotka
391 81 Veseli nad Luznicl @




